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Nr nadawcy: BF-OP-5201-7/15; (KSO/ /59 ) Krakéw, 25.11.2015r.
Nr odbiorcy:
Do wszystkich Wykonawcow
Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: ,Konserwacje urzadzen i systemow

w TAURON Arena Krakdw” Nr referencyjny: ARM/05/2015

Prosimy o zwrotne petwierdzenie otrzvmania pisma na fax: 12 290 99 60 lub maitem na adres:
sekretariat(@arm. krakow.pl

W zwigzku z Ogtoszeniem o zamoéwieniu nr 379925-2015-PL {Dz.U./S S209) z 28.10.2015, zgodnie z art. 38
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych, tekst jednolity - (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze
zm.) Agencja Rozwoju Miasta S.A. jako Zamawiajacy niniejszym informuje, Zze w terminie przewidzianym na
zadawanie pytann wplynety zapytania Wykonawcow dotyczgee tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Ponizej tresé zapytan wraz z odpowiedziami Zamawiajacego:

Pytanie nr 1:
Jaki jest producent piany i jakie sg parametry zbiornika na piane ?

Odpowiedi na pytanie nr 1:
TAURCN Arena Krakdw nie jest wyposazona w zbiornik na piane.

Pytanie nr 2:
Jaki jest nastepny termin badania UDT zbiornikéw {hydrofor, zbiornik na piang) ?

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Badanie zbiornika ci$nieniowego pracujgcego na hydroforze winno by¢ wykonane do koiica 2016 roku.
Pozostate zbiorniki cisnieniowe maja wazne badania do korica 2018 roku.
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Pytanie nr 3:
Jaka jest ilos¢ detektorow/filtrow w systemie zasysajgcym Vesda ?

Odpowiedi na pytanie nr 3:

Wszystkie te dane zawarte sg w zafaczniku nr 1.1 do SIWZ szczegétowy OPZ w punkcie Zestawienie
ilosciowe i rzeczowe urzadzen i wyposazenia w obiekcie - ,TAURON ARENA KRAKOW” m.in.:
System zasysaigcy firmy VESDA (detektory: detektor LaserPLUS + diedy LED (FOK) typ VLP-400 - 1 szt,,
detektor LaserSCANNER + 7 przekainikéw + diody LED (FOK) typ VLS-600 — 4 szt.; orurowanie: rura PVC 25
mm - 2700 mb, napowietrznik typ PIP-007 D25 mm - 20 szt,

Pytanie nr 4:
Jaka norma byta podstawa wykonawstwa instalacji tryskaczowej ?

Odpowiedz na pytanie nr 4:
Podstawag wykonania instalacji tryskaczowej byty:

s Wytyczne VdS CEA 4001pl;2008-11{03). Wytyczne- CEA Dotyczace instalacji tryskaczowych.
e |SO 14520-12 ,Gaseous fire-extinuishing systems”

Pytanie nr 5:
Czy wymiana uszczelek w zaworach kontrolno-alarmowych plancwana jest raz do roku, czy rzadziej ?

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Badanie zawordw kontrolno alarmowych winno by¢ wykonywane wg wytycznych normy PN-1SO 6182-2
pkt.8. Dziatania w sprawie uszczelek winny wygladac nastepujaco:

Zawor kontrolno-alarmowy powinien by¢ sprawdzany co najmniej raz na pét roku i kazdorazowo w razie
awarii. Testowanie powinno ujawnié rzeczywisty stan zaworu. Podczas rutynowego przegladu powinny by¢
spetnione nastepujace czynnosci:

s sprawdzenie uszczelki w klapie zaworu - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zuiycia nalezy
wymienic, a wszelkie zabrudzenia i ciata obce na je] powierzchni usungc,

¢ sprawdzenie uszczelki w gnieidzie zaworu - po stwierdzeniu nieczystosci W ztobkach albo w otworze,
nalezy je doktadnie wyczysci€, w przypadku, gdy uszczelka ma ubytki lub karby, nalezy jg wymieni¢, chyba
e da sie to naprawic, zmieniajgc jej potozenie.

Pytanie nr 6:

Czy systemy: BMS, SMS, SAP, KD, SSWiN, CCTV, LAN, TIP oraz instalacje NN oraz SN wraz z oswietleniem
wewnetrznym jak i zewnetrznym wykonywata firma Asseco Poland czy tez jej podwykonawcy ?

Cdpowied? na pytanie nr 6:

Firma Asseco Poland byta jednym z czlonkéw konsorcjum Wykonawcy ktdrego liderem byt Mostostal
Warszawa $.A. Kansorcjum realizowato budowe TAURON Arena Krakéw zapewniajgc realizacje branzowych
robét.
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Pytanie nr 7:

Jezeli firma Asseco Poland miata podwykonawcédw na wymienione w zatgczniku nr 1 urzgdzenia, systemy i
instalacje, to prosimy o podanie ich nazw oraz danych kontaktowych.

Odpowiedz na pytanie nr 7;

Firma Asseco Poland byta jednym z cztonkdéw konsorcjum Wykonawcy ktérego liderem byt Mostostal
Warszawa S.A. Konsorcjum realizowato budowe TAURON Arena Krakdw zapewniajac realizacje branzowych
robét. Zalgcznik nr 1.1 do SIWZ zawiera szczegblowy wykaz urzadzen, systemdw i instalacji oraz ich
producentéw.

Pytanie nr 8;

Czy systemy: BMS, SMS, SAP, KD, SSWIN, CCTV, LAN, TIP oraz instalacje NN oraz SN wraz z oswietleniem
wewnetrznym jak i zewnetrznym wykonywata firma Asseco Poland czy te:i jej podwykonawcy ?

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Firma Asseco Poland byla jednym z czfonkéw konsorcjum Wykenawcy ktorego liderem byl Mostostal
Warszawa S.A. Konsorcjum realizowato budowe TAURON Arena Krakéw zapewniajac realizacje branzowych
rohét.

Pytanie nr 9:

Jezeli firma Asseco Poland miata podwykonawcdw na wymienione w zalaczniku nr 5 urzadzenia, systemy i
instalacje, to prosimy o podanie ich nazw oraz danych kontaktowych.

OdpowiedZ na pytanie nr 9:

Firma Asseco Poland byla jednym z czlonkdw konsorcjum Wykonawcy ktérego liderem byt Mostostal
Warszawa S.A. Konsorcjum realizowato budowe TAURON Arena Krakdw zapewniajgc realizacje branzowych
robot. Zatacznik nr 1.5 do SIWZ zawiera szczegdfowy wykaz urzgdzen, systemow i instalacji oraz ich
producentéw.

Pytanie nr 10:

Prosimy podac wiecej danych na temat Zrédet swiatta i zaptonnikdw, tj. producent, model itp.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Wszystkie te dane zawarte sg w zatgczniku nr 1.5 (oraz czesciowo 1.1) do SIWZ szczegotowy OPZ w punkcie
Zestawienie ilosciowe i rzeczowe urzadzeh i wyposazenia w obiekcie ~ ,TAURON ARENA KRAKOW” w
szczegdinosci w pkt X Wyposazenie Pozostale na stronie 14-15 Np:

- Oswietlenie normalne i bezprzerwowe, oprawy firmy ES-SYSTEM: typ C02 135 - 1630kpl., typ C02 235-
82kpl.; typ €02 254-286kpl.; typ CO2 235-203kp!.; typ OK-5/1--8kpl.; typ SYSTEMA4000 2x49W opal-61kpl.;
typ SYSTEM4000 4x54W opal-99kpl., typ SYSTEM4000 1x49W opal-32kpl.; typ SYSTEMA4000 3x49W opal-
38kpl.; typ SYSTEM4000 5x49W opal-44kpl.; typ DC226 EVG RT DM652kpl.; typ DC118 EVG-66kpl.; typ SPOT
50W-48kpl.; typ SPACE 6 414 DO-560kpl.; typ SPACE 2 414 PA-124kpl; typ KT 424 P-AM-29kpl; typ
KN418.VAD SVG -104kpl; typ SPACE 8 414 DPR31kpl.; typ KT 254 PA-M-64kpl.; typ KP255WH-PA EVG-
46kpl.; typ LALUNA WALL 254 -26kpl.; typ SYSTEM 4000 2x54W opal-351kpl.; typ TL336.D-0 EVG-17kpl.; typ
TL333.D-P EVG-56kpl.; typ MONY 232 T-42kpl.; typ BPN136 EVG-815kpl.; typ FS2.2H111-18kpl.; typ DNCE
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2x26W-59kpl.; typ DN 140 35W -102kpl.; typ MONY 242 T -252kpl.; typ DN140 70W-4kpl.; typ VR.254-
10kpl.; typ VR.2x235-6kpl.; typ VR.3x228-14kpl.; typ CASSINI 472-206kpl.; typ ESG 4215 70W IP5421kpl.; typ
54000 8x49W |=1300cm -1kpl.; typ S4000 4x49W |=650cm-6kpl.; typ S4000 3x49W 1=470cm -4kpl.; typ
54000 2x49W 1=360cm -4kpl.; typ S4000 3x49W |=580cm -12kpl.; typ DK218.X EVG-20kpl.; typ ESG 5032-
42kpl.; typ system 4000 154/254W kinkiet-120kpl.; typ SDS 413 EVG -22kpl.; typ LUNA 12x24W RGB-18kpl.;
typ LUNA FI 170 18x14W-2kpl.; typ LUNA FI 140 12x14W-4kpl.; typ LDM-E 828 EVG DIM-29kpl.; typ VERSO
Ax1W-52kpl.; typ BU 149-222kpl.; typ BU 124-90kpl.; typ BU154-13kpl.; typ PF-75/2-31-248kpl.; typ PD2
150 H-A-185kpi.; typ LED model LONG-02-2716kpl., typ A9-121kpl.

Pytanie nr 11:

Prosimy podac ilo$¢ Zrédet $wiatta i zaptonnikéw potrzebnych do kalkulacji oferty,

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Wszystkie te dane zawarte sa w zataczniku nr 1.5 (oraz czesciowo 1.1) do SIWZ szczegétowy OPZ w punkcie
Zestawienie ilosciowe i rzeczowe urzadzen i wyposazenia w obiekcie — ,TAURON ARENA KRAKOW” w
szczegOinosci w pkt X Wyposazenie Pozostate na stronie 14-15.

Pytanie nr 12:

Prosimy podal wigcej danych na temat irodet $wiatta metalohalogenowych oraz zaptonnikéw, tj.
producent, model itp.

Odpowiedzi na pytanie nr 12:

Wszystkie te dane zawarte sg w zataczniku nr 1.5 (oraz czeéciowo 1.1) do SIWZ szczegdlowy OPZ w punkcie
Zestawienie ilosciowe i rzeczowe urzadzen i wyposazenia w obiekcie — , TAURON ARENA KRAKOW” w
szczegblnosci w pkt X Wyposaienie Pozostate na stronie 14-15. Np.:

Oséwietlenie podstawowe areny Hali Gléwnej, oprawy firmy PHILIPS: typ MVF403 CAT-Al ix MHN-LA
1000W/956 - 16 szt., typ MVF403 CAT-A2 1x MHN-LA 1000W/956 - 64 szt., typ MVF403 CAT-A3 1x MHN-LA
1000W/956 - 72 szt., typ MVF403 CAT-A4 1x MHN-LA 1000W/956 - 100 szt., typ MVF403 CAT-AS 1x MHN-
LA 1000W/956 - 32 szt., typ MVP506 1x400W SGR ASYM - 88 szt.

Qswietlenie podstawowe areny hali treningowej, oprawy firmy PHILIPS: typ MVP504 1xCDM - TD150W/942
con A67.5 — 11 szt, typ MVP506 1xPHI - TP250W SGR-640 A/59 - 6 szt., typ MVP506 1x PHI - TPA0OOW
SGR/640 A/59 - 54 szt., typ LIBRA 50W H111 -6 kpl.

Pytanie nr 13:

Prosimy podac itos¢ zrodet Swiatta metalohalogenowych i zaptonnikéw potrzebnych do kalkulacji oferty.
Odpowiedi na pytanie nr 13:

Wszystkie te dane zawarte sq w zalgczniku nr 1.5 {oraz czesciowo 1.1) do SIWZ szczegdtowy OPZ w punkcie
zestawienie ilosciowe i rzeczowe urzadzen i wyposazenia w obiekcie — ,TAURON ARENA KRAKOW” w
szczegolnosci w pkt X Wyposazenie Pozostate na stronie 14-15.

Pytanie nr 14:

Prosimy poda¢ wigcej danych w stosunku do pomieszczen, co do ktérych wymagane sg czynnodci
konserwacyjne roczne w zakresie pomiardw elektrycznych i préb eksploatacyjnych, tj. Ho$¢ punktow
pomiarowych wszystkich elementéw wymienionych na stronach 19 i 20 w punktach od 28 do 36 oraz na
stronie 22 w punktach od 55 do 64.
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Odpowiedz na pytanie nr 14:;

Wszystkie dane zawarte sg w zalaczniku nr 1.5 (oraz czesciowo 1.1) do SIWZ szczeg6towy OPZ w punkcie
Zestawienie ilosciowe i rzeczowe urzadzen i wyposazenia w obiekcie — , TAURON ARENA KRAKOW” takie jak
iloéci rozdzielnic, szaf i ich typéw, np. ilosci czujnikow systemu SWIN (464 szt.) czujnikdw LPG (343 szt. )
Monitoringu konstrukcji Czujniki firmy GEOKON: strunowe odksztaiced Zelbetowego pierscienia
zewnetrznego mode! 4200 z wbudowanym czujnikiem temperatury - 20 szt., strunowe odksztalcen z
whbudowanym czujnikiem temperatury mode! 4410 - 40 szt., drgan (akcelerometryczne) seria VW 4000 -
12 szt., strunowe odksztatcen stalowego pierécienia wewnetrznego (gorny i dolny) model 4100 — 64 szt.,
przemieszczen pionowych model 4650 ~ 4 szt. Czujniki temperatury firmy ALF-SENSOR typ TOP-PKbm-59
model PT 1000 - 60 szt. Czujniki monitoringu konstrukcji zespotu krat wiszacych 20x2 plytki kalibrowane z
czujnikami tensometrycznymi {mocowane przy diwignikach rigingu 20x2czujniki) — 40 szt. itd. wraz 2z
informacjami z pkt. X Wyposazenie Pozostate.

Pytanie nr 15:

Prosimy wytlumaczy¢ zapis ze strony 23 co do kolumny ,ilos¢ konserwacji w ramach 37 miesiecznej
umowy”, dla punktéw od 69 do 77.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zapis w tabeli w pkt od 69 do 86 wlacznie, wynika z niezamierzonego formatowania tabeli. Zgodnie z
wytycznymi dla konserwacji 3 letniej ilod¢ wymaganych konserwacji czynnosci 3 letnich to 1. Wartos¢ 1 jest
wiec prawidiowa dia wszystkich wierszy 0 69 do 86.

Pytanie nr 16:

Prosimy o weryfikacje termindw obowiazywania umowy. W SIWZ na stronie 7 mowa jest o terminie od 16 X
2016r natomiast w zatgczniku nr 7 podano date od 011 2016r.

Odpowiedi na pytanie nr 16:

Prawidtowym terminem obowigzywania umowy jest ten podany na stronie nr 5 SIWZ tj. dla Czesci 7
zamoOwienia - Konserwacja separatoréw, pomp, CO, CT: 37 miesiecy od daty zawarcia umowy, umowa
obowigzywal bedzie od 2016-10-16.

Trest powyzszych odpowiedzi zostala opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego.

ZARZAD ARM S.A.

Jacek Gryzlo

/olnﬁﬁlarcmska \
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